
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций  за месяц 2023 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
  

6 (6.3) 01,01 2023.01.11 04,40 2023.01.11 В 3,65 КЛ 0 0 586 0 0 586 0 0 0 586 0 0 1808 3.4.9.1 4.12
2 МУП"РГРЭС" РП Поврежд

ение в 
сетях РЭС

6 (6.3) 01,40 2023.01.11 03,05 2023.01.11 В 1,42 РП 0 0 438 0 0 438 0 0 0 438 0 0 1810 
2023-01-
11

3.4.9.1 4.12

3 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ  
РП56 – ТП 
Зеленый 
сад (АБ)

6 (6.3) 01,45 2023.01.11 02,00 2023.01.11 В 0,25 РП 0 0 55 0 0 55 0 0 0 55 0 0 1809 
2023-01-
11

3.4.9.3 4.12

4 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ 
РП50 – ТП 
ПВНС2

6 (6.3) 02,10 2023.01.11 02,45 2023.01.11 В 0,58 РП 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1811 
2023-01-
11

3.4.12.5 4.12

5 МУП"РГРЭС" РП Проверит
ь  ТМ-2 
на ТП467

6 (6.3) 05,30 2023.01.12 06,53 2023.01.12 В 1,38 РП 0 0 686 0 0 686 0 0 0 686 0 0 1812 
2023-01-
12

3.4.12.5 4.12

6 МУП"РГРЭС" РП Порвана 
КЛ-10 кВ. 
РП21 яч 
23 – 
ТП589

6 (6.3) 13,42 2023.01.12 14,30 2023.01.12 В 0,8 РП 0 0 35 0 0 35 0 0 0 35 0 0 1813 
2023-01-
12

3.4.12.5 4.12

7 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ен ОПН.

6 (6.3) 08,50 2023.01.16 14,15 2023.01.16 В 5,42 ТП 0 0 159 0 0 159 0 0 0 159 0 0 1815 
2023-01-
16

3.4.12.5 4.12

8 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ  
Ф. 38 П/С 
Театраль
ная

6 (6.3) 08,50 2023.01.16 09,05 2023.01.16 В 0,25 РП 0 0 738 0 0 738 0 0 0 738 0 0 1814 
2023-01-
16

3.4.12.5 4.12

9 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ена КЛ ТП-
17 
Вискоза  
– ТП 
Малт (АБ)

6 (6.3) 13,15 2023.01.16 14,15 2023.01.16 В 1 ТП 0 0 181 0 0 181 0 0 0 181 0 0 1816 
2023-01-
16

3.4.9.3 4.12

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
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Данные о причинах 
прекращения передачи 

электрической энергии и их 
расследовании

наименование электросетевой организации

в разделении уровней напряжения ЭПУ 
потребителя электрической энергии
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Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых 
произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:

ВС
ЕГ

О

в разделении категорий 
надежности потребителей 

электрической энергии



10 МУП"РГРЭС" РП Механич
еское 
поврежд
ение КЛ 
6кВ

6 (6.3) 11,55 2023.01.18 12,50 2023.01.18 В 0,92 РП 0 0 487 0 0 487 0 0 0 487 0 0 1817 
2023-01-
18

3.4.12.5 4.12

11 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-
10кВ  РП-
70 яч.3-
РП-73 яч 
8

6 (6.3) 05,40 2023.01.20 08,48 2023.01.20 В 3,13 РП 0 0 972 0 0 972 0 0 0 972 0 0 1818 
2023-01-
20

3.4.12.5 4.12

12 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ение  не 
найдено

6 (6.3) 13,25 2023.01.26 14,15 2023.01.26 В 0,83 РП 0 0 346 0 0 346 0 0 0 346 0 0 1819 
2023-01-
26

3.4.12.5 4.12

13 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ 
ТП111 – 
ТП1206 
(АБ)

6 (6.3) 03,15 2023.01.27 05,05 2023.01.27 В 1,83 РП 0 0 75 0 0 75 0 0 0 75 0 0 1820 
2023-01-
27

3.4.9.3 4.12

14 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ 
6кВ ТП-43 
– ТП-48

6 (6.3) 06,40 2023.01.31 09,25 2023.01.31 В 2,75 РП 0 0 357 0 0 357 0 0 0 357 0 0 1822 
2023-01-
31

3.4.12.5 4.12

15 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ 
6кВ  ТП-
825 – ТП-
826

6 (6.3) 06,40 2023.01.31 09,40 2023.01.31 В 3 РП 0 0 253 0 0 253 0 0 0 253 0 0 1821 
2023-01-
31

3.4.12.5 4.12

16 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-
6кВ РП-51 
яч15-
ТП74

6 (6.3) 01,58 2023.02.01 03,47 2023.02.01 В 1,82 РП 0 0 474 0 0 474 0 0 0 474 0 0 1823 
2023-02-
01

3.4.12.5 4.12

17 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ены КЛ-
6кВ   
ТП824-
ТП492, 
ТП824-
ТП893

6 (6.3) 02,15 2023.02.01 03,37 2023.02.01 В 1,37 ТП 0 0 364 0 0 364 0 0 0 364 0 0 1824 
2023-02-
01

3.4.12.5 4.12

18 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ 
6кВ РП-65-
ТП-101

6 (6.3) 08,40 2023.02.01 10,50 2023.02.01 В 2,17 РП 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1825 
2023-02-
01

3.4.12.5 4.12

19 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-10 
к В ТП-
725- РП-
45

6 (6.3) 00,52 2023.02.07 02,00 2023.02.07 В 1,13 РП 0 0 14 0 0 14 0 0 0 14 0 0 1826 
2023-02-
07

3.4.12.5 4.12

20 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ена КЛ-
6кВ ТП80-
ТП137

6 (6.3) 00,34 2023.02.13 02,40 2023.02.13 В 2,1 ТП 0 0 401 0 0 401 0 0 0 401 0 0 1828 
2023-02-
13

3.4.12.5 4.12

21 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ -
6кВ 
ТП818-
ТП821

6 (6.3) 00,34 2023.02.13 01,55 2023.02.13 В 1,35 РП 0 0 211 0 0 211 0 0 0 211 0 0 1827 
2023-02-
13

3.4.12.5 4.12

22 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ 
РП8 – 
ТП626

6 (6.3) 05,53 2023.02.20 07,50 2023.02.20 В 1,95 РП 0 0 213 0 0 213 0 0 0 213 0 0 1829 
2023-02-
20

3.4.12.5 4.12

23 МУП"РГРЭС" РП поврежд
ение не 
обнаруже
но

6 (6.3) 09,05 2023.02.28 09,25 2023.02.28 В 0,33 РП 0 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0 0 1829 
2023-02-
28

3.4.12.5 4.12



24 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ены КЛ-
6кВ РП-28-
РП-1, РП-
28-ТП59

6 (6.3) 09,40 2023.03.03 10,34 2023.03.03 В 0,9 РП 0 0 496 0 0 496 0 0 0 496 0 0 1830 
2023-03-
03

3.4.12.5 4.12

25 МУП"РГРЭС" РП Механич
еское 
поврежд
ение ТП-
789 яч.10-
ТП-3017 
яч. 5

6 (6.3) 12,21 2023.03.06 13,40 2023.03.06 В 1,32 РП 0 0 488 0 0 488 0 0 0 488 0 0 1831 
2023-03-
06

3.4.12.5 4.12

26 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ-
6кВ  Ф15 
Дашки-
РП-39

6 (6.3) 06,18 2023.03.09 07,03 2023.03.09 В 0,75 КЛ 0 0 335 0 0 335 0 0 0 335 0 0 1832 
2023-03-
09

3.4.12.5 4.12

27 МУП"РГРЭС" РП Механич
еское 
поврежд
ение КЛ-
6кВ ТП-
957-
ТП905-
ТП931-
ТП995

6 (6.3) 11,00 2023.03.31 12,27 2023.03.31 В 1,45 РП 0 0 278 0 0 278 0 0 0 278 0 0 1833 
2023-03-
31

3.4.12.5 4.12

28 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ен КЛ 10 
кВ ТП 718 
яч.2-ТП 
719 яч.4

6 (6.3) 00,50 2023.04.04 01,48 2023.04.04 В 0,97 РП 0 0 703 0 0 703 0 0 0 703 0 0 1834 
2023-04-
04

3.4.12.5 4.12

29 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ены КЛ 
10 кВ 
ТП723 
яч.3-
ТП724 
яч.4; 
ТП720 
яч.8-
ТП721 
яч.7;

6 (6.3) 01,16 2023.04.04 04,44 2023.04.04 В 3,47 РП 0 0 569 0 0 569 0 0 0 569 0 0 1835 
2023-04-
04

3.4.12.5 4.12

30 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ 
ТП681 – 
ТП688

6 (6.3) 02,10 2023.04.05 04,42 2023.04.05 В 2,53 РП 0 0 375 0 0 375 0 0 0 375 0 0 1836 
2023-04-
05

3.4.12.5 4.12

31 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-
10кВ 
ТП560 
яч1- 
ТП558

10 (10.5) 03,40 2023.04.06 04,33 2023.04.06 В 0,88 РП 0 0 68 0 0 68 0 0 0 68 0 0 1836 
2023-04-
06

3.4.12.5 4.12

32 МУП"РГРЭС" РП Отключе
на 
ТП2000

6 (6.3) 02,45 2023.04.14 03,43 2023.04.14 В 0,97 РП 0 0 265 0 0 265 0 0 0 265 0 0 1836 
2023-04-
14

3.4.12.5 4.12

33 МУП"РГРЭС" РП Механич
еское 
поврежд
ение  КЛ-
6кВ 
ТП314-
ТП3043

6 (6.3) 09,51 2023.04.24 10,54 2023.04.24 В 1,05 РП 0 0 220 0 0 220 0 0 0 220 0 0 1837 
2023-04-
24

3.4.12.5 4.12

34 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-
6кВ ТП-
399-
ТП3033

6 (6.3) 12,04 2023.04.24 13,20 2023.04.24 В 1,27 РП 0 0 280 0 0 280 0 0 0 280 0 0 1838 
2023-04-
24

3.4.12.5 4.12



35 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ены КЛ 
10 кВ ТП 
231-ТП 
205, ТП 
205-ТП 
223

6 (6.3) 12,35 2023.04.27 13,50 2023.04.27 В 1,25 РП 0 0 249 0 0 249 0 0 0 249 0 0 1839 
2023-04-
27

3.4.12.5 4.12

36 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ено 
оборудов
ание ТП 
502 яч.5

6 (6.3) 14,00 2023.04.27 14,51 2023.04.27 В 0,85 ТП 0 0 257 0 0 257 0 0 0 257 0 0 1840 
2023-04-
27

3.4.12.5 4.13,4.12

37 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ен КЛ 10 
кВ  РП 
Песочня-
РП 61

6 (6.3) 15,00 2023.04.27 16,23 2023.04.27 В 1,38 РП 0 0 353 0 0 353 0 0 0 353 0 0 1841 
2023-04-
27

3.4.12.5 4.12

38 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ены КЛ-
6кВ Ф 72 
Театраль
ная –РП-
15 яч. 4, 
ТП38-
ТП161

6 (6.3) 13,58 2023.05.02 15,55 2023.05.02 В 1,95 КЛ 0 0 453 0 0 453 0 0 0 453 0 0 1842 
2023-05-
02

3.4.12.5 4.12

39 МУП"РГРЭС" РП На ТП-505 
залезла 
крыса

6 (6.3) 11,40 2023.05.03 12,30 2023.05.03 В 0,83 РП 0 0 191 0 0 191 0 0 0 191 0 0 1843 
2023-05-
03

3.4.12.5 4.12

40 МУП"РГРЭС" ПС Поврежд
ение в 
сетях 
«Рязаньэ
нерго»

6 (6.3) 01,40 2023.05.10 03,43 2023.05.10 В 2,05 ПС 0 0 79 0 0 79 0 0 0 79 0 0 1844 
2023-05-
10

3.4.9.1 4.12

41 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ 
6кВ: РП – 
3 яч 2.-ТП-
818,  РП-3 
яч.3 –ТП-
155

6 (6.3) 11,20 2023.05.11 14,10 2023.05.11 В 2,83 РП 0 0 400 0 0 400 0 0 0 400 0 0 1845 
2023-05-
11

3.4.12.5 4.12

42 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ 
6кВ РП-25 
яч,15- ТП-
954яч.6

6 (6.3) 13,35 2023.05.11 14,25 2023.05.11 В 0,83 РП 0 0 149 0 0 149 0 0 0 149 0 0 1846 
2023-05-
11

3.4.12.5 4.12

43 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ены КЛ: 
РП-28 
яч.3-ТП-
40яч.7 ТП-
107-ТП-76 
ТП-107

6 (6.3) 11,35 2023.05.15 13,35 2023.05.15 В 2 РП 0 0 760 0 0 760 0 0 0 760 0 0 1847 
2023-05-
15

3.4.12.5 4.12

44 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ ТП-
757 – ТП-
798

6 (6.3) 08,42 2023.05.16 12,38 2023.05.16 В 3,93 РП 0 0 245 0 0 245 0 0 0 245 0 0 1848 
2023-05-
16

3.4.12.5 4.12

45 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-10 
кВ РП-73 
Яч.3 – РП-
70 Яч. 3

10 (10.5) 03,27 2023.05.22 04,40 2023.05.22 В 1,22 РП 0 0 245 0 0 245 0 0 0 245 0 0 1849 
2023-05-
22

3.4.12.5 4.12

46 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ены КЛ-
10кВ РП-
21 яч19-
ТП560

10 (10.5) 12,17 2023.05.26 13,45 2023.05.26 В 1,47 РП 0 0 169 0 0 169 0 0 0 169 0 0 1850 
2023-05-
26

3.4.12.5 4.12



47 МУП"РГРЭС" ТП Механич
еское 
поврежд
ение КЛ-
10кВ 
ТП1052-
ТП1032 
/КЛ-
абонента
/

6 (6.3) 13,45 2023.05.26 15,00 2023.05.26 В 1,25 ТП 0 0 179 0 0 179 0 0 0 179 0 0 1851 
2023-05-
26

3.4.9.3 4.12

48 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-
6кВ 
ТП625-
ТП600

6 (6.3) 00,10 2023.05.29 03,27 2023.05.29 В 3,28 РП 0 0 370 0 0 370 0 0 0 370 0 0 1852 
2023-05-
29

3.4.12.5 4.12

49 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-10 
кВ РП-50 
Яч.7 –ТП-
586

10 (10.5) 02,50 2023.05.30 04,07 2023.05.30 В 1,28 РП 0 0 14 0 0 14 0 0 0 14 0 0 1854 
2023-05-
30

3.4.12.5 4.12

50 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-10 
кВ ТП-216 
-ТП-231  
ТП-231-
ТП-205

10 (10.5) 02,50 2023.05.30 06,50 2023.05.30 В 4 РП 0 0 353 0 0 353 0 0 0 353 0 0 1853 
2023-05-
30

3.4.12.5 4.12

51 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ена КЛ 
ТП661 – 
ТП669

6 (6.3) 04,40 2023.05.31 06,10 2023.05.31 В 1,5 ТП 0 0 292 0 0 292 0 0 0 292 0 0 1855 
2023-05-
31

3.4.12.5 4.12

52 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ

6 (6.3) 05,40 2023.05.31 07,40 2023.05.31 В 2 РП 0 0 249 0 0 249 0 0 0 249 0 0 1856 
2023-05-
31

3.4.12.5 4.12

53 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ ТП 
557 – 215 
(АБ)

6 (6.3) 12,25 2023.06.06 13,45 2023.06.06 В 1,33 РП 0 0 263 0 0 263 0 0 0 263 0 0 1857 
2023-06-
06

3.4.9.3 4.12

54 МУП"РГРЭС" РП Причина 
не 
выявлена

6 (6.3) 02,46 2023.06.07 04,01 2023.06.07 В 1,25 РП 0 0 456 0 0 456 0 0 0 456 0 0 1858 
2023-06-
07

3.4.12.5 4.12

55 МУП"РГРЭС" КЛ Работа 
РРЭС

6 (6.3) 09,00 2023.06.07 10,50 2023.06.07 В 1,83 КЛ 0 0 231 0 0 231 0 0 0 231 0 0 1859 
2023-06-
07

3.4.9.1 4.12

56 МУП"РГРЭС" РП 45 6 (6.3) 10,20 2023.07.14 12,52 2023.07.14 В 2,53 РП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1868 
2023-07-
19

3.4.12.5 4.12

57 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ен КЛ 10 
ТП 525 – 
ТП 527

6 (6.3) 01,26 2023.07.18 03,26 2023.07.18 В 2 РП 110 0 0 110 0 0 0 110 0 0 1869 
2023-07-
19

3.4.12.5 4.12

58 МУП"РГРЭС" РП 70 яч3 6 (6.3) 01,45 2023.07.18 03,47 2023.07.18 В 2,03 РП 29 0 0 29 0 0 0 29 0 0 1870 
2023-07-
19

3.4.12.5 4.12

59 МУП"РГРЭС" РП 41 6 (6.3) 05,50 2023.07.18 05,55 2023.07.18 В 0,08 РП 46 0 0 46 0 0 0 46 0 0 1871 
2023-07-
19

3.4.12.5 4.12

60 МУП"РГРЭС" РП Восстано
вление 
нормаль
ной 
схемы

6 (6.3) 00,05 2023.07.19 00,10 2023.07.19 В 0,08 РП 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 1862 
2023-07-
18

3.4.12.5 4.12

61 МУП"РГРЭС" ТП Обрыв 6 (6.3) 09,40 2023.07.19 15,15 2023.07.19 В 5,58 ТП 101 0 0 101 0 0 0 101 0 0 1865 
2023-07-
19

3.4.12.5 4.12

62 МУП"РГРЭС" ТП 774 6 (6.3) 10,10 2023.07.19 14,11 2023.07.19 В 4,02 ТП 81 0 0 81 0 0 0 81 0 0 1866 
2023-07-
19

3.4.12.5 4.12

63 МУП"РГРЭС" ТП Обрыв 6 (6.3) 12,13 2023.07.19 16,25 2023.07.19 В 4,2 ТП 152 0 0 152 0 0 0 152 0 0 1867 
2023-07-
19

3.4.12.5 4.12



64 МУП"РГРЭС" РП Обрыв 6 (6.3) 13,25 2023.07.19 14,00 2023.07.19 В 0,58 РП 156 0 0 156 0 0 0 156 0 0 1867 
2023-07-
19

3.4.12.5 4.12

65 МУП"РГРЭС" ВЛ Обрыв 6 (6.3) 10,10 2023.07.20 11,40 2023.07.20 В 1,5 ВЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1869 
2023-07-
19

3.4.12.5 4.12

66 МУП"РГРЭС" ТП Дерево 
на 
проводах

10 (10.5) 10,52 2023.07.20 11,35 2023.07.20 В 0,72 ТП 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 1870 
2023-07-
19

3.4.12.5 4.4

67 МУП"РГРЭС" ТП Схлест 6 (6.3) 14,00 2023.07.20 15,40 2023.07.20 В 1,67 ТП 153 0 0 153 0 0 0 153 0 0 1868 
2023-07-
19

3.4.12.5 4.12

68 МУП"РГРЭС" РП Для 
работ 
СТП

6 (6.3) 02,15 2023.07.21 02,20 2023.07.21 В 0,08 РП 309 0 0 309 0 0 0 309 0 0 1871 
2023-07-
21

3.4.12.5 4.12

69 МУП"РГРЭС" РП Восстано
вление 
нормаль
ной в/в 
схемы

6 (6.3) 02,37 2023.07.21 02,44 2023.07.21 В 0,12 РП 245 0 0 245 0 0 0 245 0 0 1872 
2023-07-
21

3.4.12.5 4.12

70 МУП"РГРЭС" ТП Восстано
вление 
нормаль
ной в/в 
схемы

6 (6.3) 02,58 2023.07.21 03,07 2023.07.21 В 0,15 ТП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1872 
2023-07-
21

3.4.12.5 4.12

71 МУП"РГРЭС" ТП Восстано
вление 
нормаль
ной в/в 
схемы

6 (6.3) 03,03 2023.07.21 03,07 2023.07.21 В 0,07 ТП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1873 
2023-07-
21

3.4.12.5 4.12

72 МУП"РГРЭС" ТП Замена 
2х ПТ-10

6 (6.3) 11,00 2023.07.25 11,37 2023.07.25 В 0,62 ТП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1875 
2023-07-
25

3.4.12.5 4.12

73 МУП"РГРЭС" ТП После 
работ 
СТП

6 (6.3) 00,10 2023.07.26 00,23 2023.07.26 В 0,22 ТП 117 0 0 117 0 0 0 117 0 0 1876 
2023-07-
26

3.4.12.5 4.12

74 МУП"РГРЭС" ТП Заменил
и 2 ПН-
250

6 (6.3) 13,30 2023.07.26 13,59 2023.07.26 В 0,48 ТП 78 0 0 78 0 0 0 78 0 0 1877 
2023-07-
26

3.4.12.5 4.12

75 МУП"РГРЭС" ТП Заменил
и ПН-100

6 (6.3) 14,00 2023.07.26 14,20 2023.07.26 В 0,33 ТП 51 0 0 51 0 0 0 51 0 0 1878 
2023-07-
26

3.4.12.5 4.12

76 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ 
РП-51 
яч.6 –  ф. 
68 п/с 
Рязань

6 (6.3) 14,24 2023.07.26 16,10 2023.07.26 В 1,77 РП 373 0 0 373 0 0 0 373 0 0 1879 
2023-07-
26

3.4.12.5 4.12

77 МУП"РГРЭС" РП Восстано
вление 
нормаль
ной 
схемы Ф 
23 
Театраль
ная

6 (6.3) 01,10 2023.07.27 01,20 2023.07.27 В 0,17 РП 11 0 0 11 0 0 0 11 0 0 1880 
2023-07-
26

3.4.12.5 4.12

78 МУП"РГРЭС" РП Обрыв 6 (6.3) 13,45 2023.07.27 15,20 2023.07.27 В 1,58 РП 145 0 0 145 0 0 0 145 0 0 1882 
2023-07-
27

3.4.12.5 4.12

79 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ение 
учёта

6 (6.3) 15,35 2023.07.27 15,45 2023.07.27 В 0,17 ТП 459 0 0 459 0 0 0 459 0 0 1883 
2023-07-
27

3.4.12.5 4.12

80 МУП"РГРЭС" РП Восстано
вление 
нормаль
ной 
схемы

6 (6.3) 00,30 2023.08.01 00,40 2023.08.01 В 0,17 РП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1885 
2023-08-
01

3.4.12.5 4.12



80 МУП"РГРЭС" РП Восстано
вление 
нормаль
ной 
схемы

6 (6.3) 00,30 2023.08.01 00,40 2023.08.01 В 0,17 РП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1885 
2023-08-
01

3.4.12.5 4.12

81 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ен КЛ 0,4

6 (6.3) 09,05 2023.08.01 10,33 2023.08.01 В 1,47 КЛ 116 0 0 116 0 0 0 116 0 0 1886 
2023-08-
01

3.4.12.5 4.12

82 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ены  КЛ-
6кВ ТП-
360-
ТП319-
механиче
ское 
поврежд
ение, 
ТП320-
ТП799

6 (6.3) 10,40 2023.08.02 14,30 2023.08.02 В 3,83 РП 23 0 0 23 0 0 0 23 0 0 1887 
2023-08-
02

3.4.12.5 4.12

83 МУП"РГРЭС" ТП Обрыв 
линейног
о 
провода

6 (6.3) 10,50 2023.08.02 12,50 2023.08.02 В 2 ТП 35 0 0 35 0 0 0 35 0 0 1888 
2023-08-
02

3.4.12.5 4.12

84 МУП"РГРЭС" ТП Для 
работ 
абоненто
в

6 (6.3) 08,40 2023.08.14 08,55 2023.08.14 В 0,25 ТП 90 0 0 90 0 0 0 90 0 0 1889 
2023-08-
14

3.4.12.5 4.12

85 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-
6кВ 
ТП868-
ТП869

6 (6.3) 12,10 2023.08.14 15,15 2023.08.14 В 3,08 РП 202 0 0 202 0 0 0 202 0 0 1890 
2023-08-
14

3.4.12.5 4.12

86 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-
6КВ ТП-
760 – ТП-
705, ТП-
707яч.4 –  
ТП-
743яч.5

6 (6.3) 09,05 2023.08.15 14,20 2023.08.15 В 5,25 РП 163 0 0 163 0 0 0 163 0 0 1893 
2023-08-
15

3.4.12.5 4.12

87 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-
6кВ ТП-
766 – ТП-
350

6 (6.3) 09,05 2023.08.15 12,25 2023.08.15 В 3,33 РП 543 0 0 543 0 0 0 543 0 0 1892 
2023-08-
15

3.4.12.5 4.12

88 МУП"РГРЭС" РП По вине 
абонента

6 (6.3) 15,46 2023.08.15 23,55 2023.08.15 В 8,15 РП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1894 
2023-08-
15

3.4.12.5 4.12

89 МУП"РГРЭС" ТП Не 
смогли 
завести 
гл. ВАБ с 
ТМ-2

6 (6.3) 03,05 2023.08.16 03,52 2023.08.16 В 0,78 ТП 152 0 0 152 0 0 0 152 0 0 1895 
2023-08-
16

3.4.12.5 4.12

90 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ены КЛ-
0,4 кВ 
абонента 
пан.1 
руб.4 
пан.9 
руб.3 
отключен
ы

6 (6.3) 11,25 2023.08.16 11,30 2023.08.16 В 0,08 ТП 138 0 0 138 0 0 0 138 0 0 1896 
2023-08-
16

3.4.12.5 4.12

91 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ена КЛ-
0,4 кВ 
абонента 
пан.8 
руб.4 
отключен

6 (6.3) 14,20 2023.08.16 14,40 2023.08.16 В 0,33 ТП 51 0 0 51 0 0 0 51 0 0 1897 
2023-08-
16

3.4.12.5 4.12



92 МУП"РГРЭС" ТП Обрыв 6 (6.3) 15,40 2023.08.16 23,58 2023.08.16 В 8,3 ТП 102 0 0 102 0 0 0 102 0 0 1898 
2023-08-
16

3.4.12.5 4.12

93 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ-
6кВ ТП-
704 – ТП-
760

6 (6.3) 00,06 2023.08.17 01,06 2023.08.17 В 1 КЛ 278 0 0 278 0 0 0 278 0 0 1899 
2023-08-
17

3.4.12.5 4.12

94 МУП"РГРЭС" РП РП73 – 
РП70

6 (6.3) 09,35 2023.08.17 11,10 2023.08.17 В 1,58 РП 29 0 0 29 0 0 0 29 0 0 1900 
2023-08-
17

3.4.12.5 4.12

95 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ 
ф.40 П/С 
Театраль
на

10 (10.5) 10,55 2023.08.17 11,18 2023.08.17 В 0,38 КЛ 586 0 0 586 0 0 0 586 0 0 1901 
2023-08-
17

3.4.12.5 4.12

96 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена 
КЛ(АБ)

6 (6.3) 14,45 2023.08.17 15,15 2023.08.17 В 0,5 КЛ 54 0 0 54 0 0 0 54 0 0 1902 
2023-08-
17

3.4.12.5 4.12

97 МУП"РГРЭС" ПС Поврежд
ение в 
сетях 
П/СТ 
Ямская

6 (6.3) 09,26 2023.08.18 10,15 2023.08.18 В 0,82 ПС 447 0 0 447 0 0 0 447 0 0 1903 
2023-08-
18

3.4.12.5 4.12

98 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ 
ТП713 – 
ТП735

6 (6.3) 10,45 2023.08.21 13,27 2023.08.21 В 2,7 РП 354 0 0 354 0 0 0 354 0 0 1905 
2023-08-
21

3.4.12.5 4.12

99 МУП"РГРЭС" РП Механич
еское 
поврежд
ение КЛ 
ТП376 – 
ТП377

6 (6.3) 10,45 2023.08.21 12,20 2023.08.21 В 1,58 РП 182 0 0 182 0 0 0 182 0 0 1904 
2023-08-
21

3.4.12.5 4.12

100 МУП"РГРЭС" ВЛ Окислени
е

6 (6.3) 12,00 2023.08.21 13,05 2023.08.21 В 1,08 ВЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1906 
2023-08-
21 2023-
08-21

3.4.12.5 4.12

101 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ена КЛ  
ВРУ-1 – 
ВРУ-2

6 (6.3) 03,00 2023.08.22 03,50 2023.08.22 В 0,83 ТП 64 0 0 64 0 0 0 64 0 0 1907 
2023-08-
21 2023-
08-22 
2023-08-
22

3.4.12.5 4.12

102 МУП"РГРЭС" ВЛ Окислени
е

6 (6.3) 10,00 2023.08.22 11,35 2023.08.22 В 1,58 ВЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1911 
2023-08-
21 2023-
08-22

3.4.12.5 4.12

103 МУП"РГРЭС" ТП По  
заявке

6 (6.3) 10,30 2023.08.22 11,35 2023.08.22 В 1,08 ТП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1910 
2023-08-
21 2023-
08-22

3.4.12.5 4.12

104 МУП"РГРЭС" РП Механич
еское 
поврежд
ение на 
КЛ-6кВ 
ТП710-
ТП341

6 (6.3) 11,21 2023.08.22 13,07 2023.08.22 В 1,77 РП 323 0 0 323 0 0 0 323 0 0 1908 
2023-08-
21 2023-
08-22

3.4.12.5 4.12

105 МУП"РГРЭС" ТП Окислени
е

6 (6.3) 14,35 2023.08.22 15,04 2023.08.22 В 0,48 ТП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1913 
2023-08-
21 2023-
08-22

3.4.12.5 4.12

106 МУП"РГРЭС" ТП Работа  
АВР

6 (6.3) 15,08 2023.08.22 16,11 2023.08.22 В 1,05 ТП 27 0 0 27 0 0 0 27 0 0 1915 
2023-08-
21 2023-
08-22

3.4.12.5 4.12

107 МУП"РГРЭС" ТП Работа  
АВР

6 (6.3) 15,08 2023.08.22 15,40 2023.08.22 В 0,53 ТП 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 1914 
2023-08-
21 2023-
08-22

3.4.12.5 4.12



108 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ-
10кВ Ф 40 
Театраль
ная-РП-
23 яч23

10 (10.5) 15,08 2023.08.22 15,16 2023.08.22 В 0,13 КЛ 505 0 0 505 0 0 0 505 0 0 1912 
2023-08-
21 2023-
08-22

3.4.12.5 4.12

109 МУП"РГРЭС" ВЛ Окислени
е

0.38 09,55 2023.08.23 12,23 2023.08.23 В 2,47 ВЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1916 
2023-08-
21 2023-
08-23

3.4.12.5 4.12

110 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ение 
оборудов
ания в РУ-
0,4кВ

6 (6.3) 00,30 2023.08.24 01,25 2023.08.24 В 0,92 ТП 129 0 0 129 0 0 0 129 0 0 1917 
2023-08-
21 2023-
08-24

3.4.12.5 4.12

111 МУП"РГРЭС" ТП Замена 
ПН-250

6 (6.3) 08,55 2023.08.24 09,55 2023.08.24 В 1 ТП 24 0 0 24 0 0 0 24 0 0 1918 
2023-08-
21 2023-
08-24

3.4.12.5 4.12

112 МУП"РГРЭС" РП Восстано
вление 
нормаль
ной 
схемы

6 (6.3) 02,10 2023.08.25 02,13 2023.08.25 В 0,05 РП 29 0 0 29 0 0 0 29 0 0 1919 
2023-08-
21 2023-
08-25

3.4.12.5 4.12

113 МУП"РГРЭС" ТП Замена 
ПН-250

6 (6.3) 00,33 2023.08.28 01,16 2023.08.28 В 0,72 ТП 116 0 0 116 0 0 0 116 0 0 1920 
2023-08-
21 2023-
08-28

3.4.12.5 4.12

114 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-6 
кВ  РП-65 
Яч.14 – 
ТП-87

6 (6.3) 14,33 2023.08.28 16,13 2023.08.28 В 1,67 РП 616 0 0 616 0 0 0 616 0 0 1921 
2023-08-
21 2023-
08-28

3.4.12.5 4.12

115 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ено 
оборудов
ание Яч.1  
и КЛ-6 кВ

6 (6.3) 14,33 2023.08.28 16,20 2023.08.28 В 1,78 КЛ 456 0 0 456 0 0 0 456 0 0 1921 
2023-08-
21 2023-
08-28

3.4.12.5 4.12

116 МУП"РГРЭС" ВЛ Обрыв 6 (6.3) 14,50 2023.09.04 15,30 2023.09.04 В 0,67 ВЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1924 
2023-08-
21 2023-
09-04

3.4.12.5 4.12

117 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ены КЛ-
0,4 кВ ТП-
88 – Щит 
в 
подвале 
дома (нет 
нуля), 
Перемыч
ка с д.8 – 
д.10

6 (6.3) 10,25 2023.09.05 13,10 2023.09.05 В 2,75 ТП 50 0 0 50 0 0 0 50 0 0 1925 
2023-08-
21 2023-
09-05

3.4.12.5 4.12

118 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ение 
устраняет
ся

6 (6.3) 13,10 2023.09.06 16,26 2023.09.06 В 3,27 ТП 431 0 0 431 0 0 0 431 0 0 1926 
2023-08-
21 2023-
09-06 
2023-07-
06

3.4.12.5 4.12

119 МУП"РГРЭС" ТП Окислени
е

6 (6.3) 12,00 2023.09.07 12,20 2023.09.07 В 0,33 ТП 110 0 0 110 0 0 0 110 0 0 1926 
2023-09-
07

3.4.12.5 4.12

120 МУП"РГРЭС" ВЛ На ВЛ-
10кВ 
сняли 
дерево

10 (10.5) 12,35 2023.09.07 13,54 2023.09.07 В 1,32 ВЛ 254 0 0 254 0 0 0 254 0 0 1928 
2023-09-
07 2023-
09-07

3.4.12.5 4.12



121 МУП"РГРЭС" ТП Окислени
е

6 (6.3) 13,54 2023.09.07 14,45 2023.09.07 В 0,85 ТП 301 0 0 301 0 0 0 301 0 0 1930 
2023-09-
07 2023-
05-07

3.4.12.5 4.12

122 МУП"РГРЭС" ТП Схлест в 
гараже

6 (6.3) 13,54 2023.09.07 14,43 2023.09.07 В 0,82 ТП 70 0 0 70 0 0 0 70 0 0 1929 
2023-09-
07 2023-
09-07

3.4.12.5 4.12

123 МУП"РГРЭС" ВЛ Окислени
е

0.38 11,20 2023.09.08 12,05 2023.09.08 В 0,75 ВЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1931 
2023-09-
08 2023-
09-08

3.4.12.5 4.12

124 МУП"РГРЭС" ТП Ликвидац
ия 
технолог
ического 
нарушен
ия

6 (6.3) 14,10 2023.09.08 15,37 2023.09.08 В 1,45 ТП 254 0 0 254 0 0 0 254 0 0 1932 
2023-09-
08 2023-
08-08

3.4.12.5 4.12

125 МУП"РГРЭС" ТП Восстано
вление 
нормаль
ной 
схемы

6 (6.3) 10,20 2023.09.11 10,40 2023.09.11 В 0,33 ТП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1934 
2023-09-
11

3.4.12.5 4.12

126 МУП"РГРЭС" КЛ Для 
работ 
ЖЭУ

0.38 10,26 2023.09.11 15,30 2023.09.11 В 5,07 КЛ 33 0 0 33 0 0 0 33 0 0 1933 
2023-09-
11 2023-
06-11

3.4.12.5 4.12

127 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ена ВЛ-
10кВ у ЛР-
10

6 (6.3) 10,50 2023.09.11 11,30 2023.09.11 В 0,67 ТП 224 0 0 224 0 0 0 224 0 0 1935 
2023-09-
11 2023-
04-11

3.4.12.5 4.12

128 МУП"РГРЭС" КЛ Механич
еское 
поврежд
ение КЛ-
0,4 кВ ТП-
922 пан.5 
руб.4 –  
Вокзальн
ая д.97

0.38 12,05 2023.09.12 13,10 2023.09.12 В 1,08 КЛ 94 0 0 94 0 0 0 94 0 0 1936 
2023-09-
12 2023-
09-12

3.4.12.5 4.12

129 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ена КЛ-6 
кВ РП-27 
Яч.3 – ТП-
667

6 (6.3) 11,20 2023.09.13 12,30 2023.09.13 В 1,17 ТП 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 1937 
2023-09-
13 2023-
09-20

3.4.12.5 4.12

130 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ена КЛ-6 
кВ РП-27 
Яч.16 – 
ТП-681

6 (6.3) 11,30 2023.09.13 12,35 2023.09.13 В 1,08 ТП 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 1938 
2023-09-
13 2023-
09-13

3.4.12.5 4.12

131 МУП"РГРЭС" ТП Работа в 
сетях 
ЖЭУ

6 (6.3) 09,30 2023.09.15 12,05 2023.09.15 В 2,58 ТП 69 0 0 69 0 0 0 69 0 0 1939 
2023-09-
15 2023-
09-15

3.4.12.5 4.12

132 МУП"РГРЭС" РП Для РЭС 6 (6.3) 12,10 2023.09.20 12,16 2023.09.20 В 0,1 РП 665 0 0 665 0 0 0 665 0 0 1940 
2023-09-
20 2023-
09-20

3.4.12.5 4.12

133 МУП"РГРЭС" КЛ Механич
еское 
поврежд
ение КЛ-
6 кВ ТП-
17 – ТП-
79

6 (6.3) 13,35 2023.09.20 14,40 2023.09.20 В 1,08 КЛ 171 0 0 171 0 0 0 171 0 0 1941 
2023-09-
20 2023-
09-20

3.4.12.5 4.12

134 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ен КЛ 6 
кВ  РП 6 – 
ТП 636

6 (6.3) 11,10 2023.09.21 14,55 2023.09.21 В 3,75 РП 166 0 0 166 0 0 0 166 0 0 1943 
2023-09-
21 2023-
09-21

3.4.12.5 4.12



135 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ен КЛ 6 
кВ  ТП 
620 – ТП 
2051 аб.

6 (6.3) 11,10 2023.09.21 12,40 2023.09.21 В 1,5 РП 520 0 0 520 0 0 0 520 0 0 1942 
2023-09-
21 2023-
09-21

3.4.12.5 4.12

136 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ-6 
кВ РП-7 – 
ТП-993 
аб. ТП-
993 без 
напряже
ния

6 (6.3) 06,45 2023.09.22 07,10 2023.09.22 В 0,42 КЛ 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 1944 
2023-09-
22

3.4.12.5 4.12

137 МУП"РГРЭС" РП Для 
работ 
РЭС

6 (6.3) 06,55 2023.09.25 06,57 2023.09.25 В 0,03 РП 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 1945 
2023-09-
25 2023-
09-25

3.4.12.5 4.12

138 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ены КЛ-
0,4кВ 
Интернац
иональна
я д.15 до 
Интернац
иональна
я 16 к.1 ,  
ТП-381 до 
Интернац
иональна
я д.15

6 (6.3) 12,00 2023.09.25 14,00 2023.09.25 В 2 ТП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1946 
2023-09-
25 2023-
09-25

3.4.12.5 4.12

139 МУП"РГРЭС" ТП Плохой 
контакт

6 (6.3) 12,45 2023.09.25 13,20 2023.09.25 В 0,58 ТП 60 0 0 60 0 0 0 60 0 0 1948 
2023-09-
25 2023-
09-25

3.4.12.5 4.12

140 МУП"РГРЭС" КЛ Порвана 
КЛ-6кВ 
ТП-609 – 
ТП-628

6 (6.3) 14,31 2023.09.25 16,00 2023.09.25 В 1,48 КЛ 148 0 0 148 0 0 0 148 0 0 1947 
2023-09-
25 2023-
09-25

3.4.12.5 4.12

141 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ-
6кВ ТП-
406 – ТП-
998

6 (6.3) 14,51 2023.09.25 15,34 2023.09.25 В 0,72 КЛ 273 0 0 273 0 0 0 273 0 0 1948 
2023-09-
25 2023-
09-25

3.4.12.5 4.12

142 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ-6 
кВ РП-39 
яч.15 – 
ТП-487

6 (6.3) 04,40 2023.09.26 08,00 2023.09.26 В 3,33 КЛ 17 0 0 17 0 0 0 17 0 0 1949 
2023-09-
26 2023-
09-26

3.4.12.5 4.12

143 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ение в 
сетях РЭС

6 (6.3) 08,57 2023.09.26 09,04 2023.09.26 В 0,12 ТП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 
2023-09-
26 2023-
09-26

3.4.12.5 4.12

144 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ен КЛ 6 
кВ РП52 
яч.23-
ТП176 аб.

6 (6.3) 13,20 2023.09.27 14,00 2023.09.27 В 0,67 КЛ 16 0 0 16 0 0 0 16 0 0 1951 
2023-09-
27 2023-
09-27

3.4.12.5 4.12

145 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ен КЛ 6 
кВ РП 47 
– ТП400

6 (6.3) 13,55 2023.09.27 16,15 2023.09.27 В 2,33 КЛ 233 0 0 233 0 0 0 233 0 0 1953 
2023-09-
27 2023-
09-27

3.4.12.5 4.12

146 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ен КЛ 6 
кВ ТП808-
ТП414

6 (6.3) 13,55 2023.09.27 14,55 2023.09.27 В 1 КЛ 228 0 0 228 0 0 0 228 0 0 1952 
2023-09-
27 2023-
09-27

3.4.12.5 4.12



147 МУП"РГРЭС" ТП Восстано
вление 
нормаль
ной 
схемы

6 (6.3) 06,53 2023.10.03 07,30 2023.10.03 В 0,62 ТП 32 0 0 32 0 0 0 32 0 0 1954 
2023-10-
03 2023-
10-03

3.4.12.5 4.12

148 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ-6 
кВ РП-64 
Яч.17 –ТП-
193 (аб), 
РП-64 
Яч.20 – 
ТП-193 
(аб)

6 (6.3) 13,15 2023.10.03 16,18 2023.10.03 В 3,05 КЛ 16 0 0 16 0 0 0 16 0 0 1955 
2023-10-
03 2023-
10-03

3.4.12.5 4.12

149 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена 
механиче
ски КЛ-6 
кВ ТП957 
– ТП904

6 (6.3) 12,00 2023.10.04 14,50 2023.10.04 В 2,83 КЛ 374 0 0 374 0 0 0 374 0 0 1956 
2023-10-
04 2023-
10-04

3.4.12.5 4.12

150 МУП"РГРЭС" ТП Обрыв. 6 (6.3) 14,25 2023.10.04 15,45 2023.10.04 В 1,33 ТП 136 0 0 136 0 0 0 136 0 0 1957 
2023-10-
04 2023-
10-04

3.4.12.5 4.12

151 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ -
6кВ 
ТП806-
ТП982, 
Поврежд
ено 
оборудов
ание в РУ-
6кВ

6 (6.3) 10,35 2023.10.05 13,02 2023.10.05 В 2,45 КЛ 369 0 0 369 0 0 0 369 0 0 1958 
2023-10-
05 2023-
10-05

3.4.12.5 4.12

152 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ен КЛ 6 
кВ  ТП 
876 – ТП 
4002

6 (6.3) 07,30 2023.10.06 08,30 2023.10.06 В 1 КЛ 603 0 0 603 0 0 0 603 0 0 1959 
2023-10-
06 2023-
10-06

3.4.12.5 4.12

153 МУП"РГРЭС" РП Для 
работ 
СТП

6 (6.3) 09,53 2023.10.06 10,02 2023.10.06 В 0,15 РП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1960 
2023-10-
06 2023-
10-06

3.4.12.5 4.12

154 МУП"РГРЭС" РП Для 
работ 
РЭС

6 (6.3) 09,35 2023.10.09 09,45 2023.10.09 В 0,17 РП 36 0 0 36 0 0 0 36 0 0 1961 
2023-10-
09 2023-
06-09

3.4.12.5 4.12

155 МУП"РГРЭС" КЛ Механич
еское  
поврежд
ение КЛ-
0,4кВ  ТП-
711 пан. 5 
руб.3- 
школа 58

0.38 12,18 2023.10.09 13,45 2023.10.09 В 1,45 КЛ 72 0 0 72 0 0 0 72 0 0 1962 
2023-10-
09 2023-
10-09

3.4.12.5 4.12

156 МУП"РГРЭС" ТП Окислени
е

6 (6.3) 13,47 2023.10.09 14,28 2023.10.09 В 0,68 ТП 212 0 0 212 0 0 0 212 0 0 1963 
2023-10-
09 2023-
10-09

3.4.12.5 4.12

157 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ен КЛ  ТП 
517 – ТП 
529

10 (10.5) 02,00 2023.10.12 06,39 2023.10.12 В 4,65 КЛ 185 0 0 185 0 0 0 185 0 0 1965 
2023-10-
12 2023-
10-12

3.4.12.5 4.12

158 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ен КЛ  РП 
70 – РП 
73

10 (10.5) 02,00 2023.10.12 05,30 2023.10.12 В 3,5 КЛ 29 0 0 29 0 0 0 29 0 0 1964 
2023-10-
12 2023-
10-12

3.4.12.5 4.12

159 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ 
ф.18 П/С 
Дашки

10 (10.5) 11,35 2023.10.12 11,55 2023.10.12 В 0,33 КЛ 31 0 0 31 0 0 0 31 0 0 1966 
2023-10-
12 2023-
10-12

3.4.12.5 4.12



160 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ 
РП23 – 
ТП566

10 (10.5) 11,55 2023.10.12 12,40 2023.10.12 В 0,75 КЛ 53 0 0 53 0 0 0 53 0 0 1967 
2023-10-
12 2023-
10-12

3.4.12.5 4.12

161 МУП"РГРЭС" ВЛ Окислени
е

6 (6.3) 15,05 2023.10.13 15,33 2023.10.13 В 0,47 ВЛ 41 0 0 41 0 0 0 41 0 0 1968 
2023-10-
13 2023-
10-13

3.4.12.5 4.12

162 МУП"РГРЭС" ТП Сгорели 
два  ПН-
держател
я.

6 (6.3) 13,10 2023.10.16 13,50 2023.10.16 В 0,67 ТП 205 0 0 205 0 0 0 205 0 0 1969 
2023-10-
16 2023-
10-16

3.4.12.5 4.12

163 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ-
6кВ 
ТП353-
ТП765, 
поврежд
ено 
оборудов
ание в РП-
11

6 (6.3) 08,03 2023.10.17 11,00 2023.10.17 В 2,95 КЛ 1306 0 0 1306 0 0 0 1306 0 0 1970 
2023-10-
17 2023-
10-17

3.4.12.5 4.12

164 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ-
6кВ 
ТП806-
ТП982

6 (6.3) 11,10 2023.10.17 12,36 2023.10.17 В 1,43 КЛ 335 0 0 335 0 0 0 335 0 0 1971 
2023-10-
17 2023-
10-17

3.4.12.5 4.12

165 МУП"РГРЭС" ВЛ Окислени
е

0.38 15,08 2023.10.17 15,30 2023.10.17 В 0,37 ВЛ 138 0 0 138 0 0 0 138 0 0 1972 
2023-10-
17 2023-
10-17

3.4.12.5 4.12

166 МУП"РГРЭС" КЛ Отключе
ние от ВЛ-
0,4кВ

0.38 03,25 2023.10.18 04,05 2023.10.18 В 0,67 КЛ 17 0 0 17 0 0 0 17 0 0 1973 
2023-10-
18 2023-
10-18

3.4.12.5 4.12

167 МУП"РГРЭС" ТП Причина 
не 
выявлена

6 (6.3) 12,00 2023.10.19 14,20 2023.10.19 В 2,33 ТП 190 0 0 190 0 0 0 190 0 0 1974 
2023-10-
19 2023-
10-19

3.4.12.5 4.12

168 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ен Ф.40 
Театраль
ная

6 (6.3) 03,52 2023.10.20 04,38 2023.10.20 В 0,77 ТП 344 0 0 344 0 0 0 344 0 0 1975 
2023-10-
20 2023-
10-20

3.4.12.5 4.12

169 МУП"РГРЭС" ТП Отгорела 
шина на 
ТМ-2

6 (6.3) 13,05 2023.10.20 13,55 2023.10.20 В 0,83 ТП 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 1976 
2023-10-
20 2023-
07-20

3.4.12.5 4.12

170 МУП"РГРЭС" ТП Переклю
чение 
нормаль
ной в/в 
схемы

6 (6.3) 11,10 2023.10.23 11,40 2023.10.23 В 0,5 ТП 485 0 0 485 0 0 0 485 0 0 1977 
2023-10-
23 2023-
10-23

3.4.12.5 4.12

171 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ 
РП18 
яч.11 – 
ТП415

6 (6.3) 11,55 2023.10.24 15,00 2023.10.24 В 3,08 РП 645 0 0 645 0 0 0 645 0 0 1978 
2023-10-
24 2023-
10-24

3.4.12.5 4.12

172 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ 
ТП460 – 
ТП997

6 (6.3) 14,30 2023.10.24 15,45 2023.10.24 В 1,25 РП 520 0 0 520 0 0 0 520 0 0 1978 
2023-10-
24 2023-
01-24

3.4.12.5 4.12

173 МУП"РГРЭС" КЛ Проверит
ь КЛ-6кВ 
ТП758-
ТП3056

6 (6.3) 03,50 2023.10.27 05,35 2023.10.27 В 1,75 КЛ 217 0 0 217 0 0 0 217 0 0 1979 
2023-10-
27 2023-
10-27

3.4.12.5 4.12

174 МУП"РГРЭС" ТП Требуетс
я 
отревизи
ровать  
рубильни
к

6 (6.3) 06,30 2023.10.31 07,10 2023.10.31 В 0,67 ТП 73 0 0 73 0 0 0 73 0 0 1980 
2023-10-
31 2023-
10-31

3.4.12.5 4.12



175 МУП"РГРЭС" ТП Обрыв 6 (6.3) 09,50 2023.10.31 10,25 2023.10.31 В 0,58 ТП 155 0 0 155 0 0 0 155 0 0 1981 
2023-10-
31 2023-
10-31

3.4.12.5 4.12

176 МУП"РГРЭС" ТП Греется 
контакт

6 (6.3) 12,25 2023.10.31 13,00 2023.10.31 В 0,58 ТП 73 0 0 73 0 0 0 73 0 0 1982 
2023-10-
31 2023-
10-31

3.4.12.5 4.12

177 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ено 
оборудов
ание  КНС-
10 яч.16

6 (6.3) 03,57 2023.11.01 05,45 2023.11.01 В 1,8 РП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1983 
2023-11-
01 2023-
11-01

3.4.12.5 4.12

178 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ены КЛ 
10кВ  ТП-
542 – ТП-
539

6 (6.3) 05,00 2023.11.01 07,30 2023.11.01 В 2,5 РП 538 0 0 538 0 0 0 538 0 0 1983 
2023-11-
01 2023-
11-01

3.4.12.5 4.12

179 МУП"РГРЭС" РП Поврежд
ена КЛ-
6кВ РП-3 
яч.18 – 
ТП-819, 
ТП-495 – 
ТП-870, 
ТП-870 – 
ТП-863 ТП-
459 без 
напряже
ния  
(Течет 
крыша)

6 (6.3) 06,35 2023.11.01 09,00 2023.11.01 В 2,42 РП 238 0 0 238 0 0 0 238 0 0 1984 
2023-11-
01 2023-
11-01

3.4.12.5 4.12

180 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ен ТМ-2

6 (6.3) 09,35 2023.11.01 10,35 2023.11.01 В 1 ТП 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 1985 
2023-11-
01 2023-
11-01

3.4.12.5 4.12

181 МУП"РГРЭС" ТП Подготов
ка для 
работ

6 (6.3) 01,10 2023.11.02 01,30 2023.11.02 В 0,33 ТП 76 0 0 76 0 0 0 76 0 0 1986 
2023-11-
02 2023-
11-02

3.4.12.5 4.12

182 МУП"РГРЭС" ВЛ Восстано
вление 
перемыч
ки на ВЛ 
6кВ

6 (6.3) 10,00 2023.11.14 11,08 2023.11.14 В 1,13 ВЛ 37 0 0 37 0 0 0 37 0 0 1991 
2023-11-
14 2023-
11-14

3.4.12.5 4.12

183 МУП"РГРЭС" ВЛ Окислени
е

0.38 11,40 2023.11.14 12,09 2023.11.14 В 0,48 ВЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1992 
2023-11-
14 2023-
11-14

3.4.12.5 4.12

184 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ-6 
кВ ТП-52 
– ТП-174

6 (6.3) 12,20 2023.11.16 14,00 2023.11.16 В 1,67 КЛ 230 0 0 230 0 0 0 230 0 0 1993 
2023-11-
16 2023-
11-16

3.4.12.5 4.12

185 МУП"РГРЭС" ТП Восстано
вление 
нормаль
ной 
схемы

6 (6.3) 00,40 2023.11.17 00,59 2023.11.17 В 0,32 ТП 24 0 0 24 0 0 0 24 0 0 1994 
2023-11-
17

3.4.12.5 4.12

186 МУП"РГРЭС" ВЛ Окислени
е

0.38 14,00 2023.11.17 14,50 2023.11.17 В 0,83 ВЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1995 
2023-11-
17 2023-
11-17

3.4.12.5 4.12

187 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ен КЛ 10 
кВ ТП 732 
– ТП 733, 
ТП 713 – 
ТП 788

10 (10.5) 08,12 2023.11.20 11,32 2023.11.20 В 3,33 КЛ 175 0 0 175 0 0 0 175 0 0 1996 
2023-11-
20 2023-
11-20

3.4.12.5 4.12



188 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ен КЛ 6 
кВ

6 (6.3) 10,20 2023.11.20 12,40 2023.11.20 В 2,33 КЛ 727 0 0 727 0 0 0 727 0 0 1997 
2023-11-
20 2023-
11-20

3.4.12.5 4.12

189 МУП"РГРЭС" ВЛ Отгорела 
перемыч
ка.

6 (6.3) 09,10 2023.11.21 10,15 2023.11.21 В 1,08 ВЛ 334 0 0 334 0 0 0 334 0 0 1998 
2023-11-
21 2023-
11-21

3.4.12.5 4.12

190 МУП"РГРЭС" КЛ Отгорела 
жила 
кабеля

0.38 10,45 2023.11.21 11,40 2023.11.21 В 0,92 КЛ 34 0 0 34 0 0 0 34 0 0 1999 
2023-11-
21 2023-
11-21

3.4.12.5 4.12

191 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ена КЛ-
0.4 кВ ТП-
43 –  ул. 
Почтовая 
д.62

6 (6.3) 10,20 2023.11.23 14,20 2023.11.23 В 4 ТП 129 0 0 129 0 0 0 129 0 0 2000 
2023-11-
23 2023-
11-23

3.4.12.5 4.12

192 МУП"РГРЭС" ТП Поврежд
ен 
неподви
жный 
контакт

6 (6.3) 11,10 2023.11.23 14,30 2023.11.23 В 3,33 ТП 33 0 0 33 0 0 0 33 0 0 2001 
2023-11-
23 2023-
11-23

3.4.12.5 4.12

193 МУП"РГРЭС" ВЛ Обрыв на 
ВЛ-10 кВ

10 (10.5) 12,35 2023.11.27 14,30 2023.11.27 В 1,92 ВЛ 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 2002 
2023-11-
27 2023-
11-27

3.4.12.5 4.12

194 МУП"РГРЭС" ВЛ Обрыв 0.38 12,50 2023.11.27 13,50 2023.11.27 В 1 ВЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2004 
2023-11-
27 2023-
11-27

3.4.12.5 4.12

195 МУП"РГРЭС" ТП В РУ-0,4 
кВ  
включил
и ВАБ ТМ-
2

6 (6.3) 13,00 2023.11.27 14,30 2023.11.27 В 1,5 ТП 119 0 0 119 0 0 0 119 0 0 2003 
2023-11-
27 2023-
11-27

3.4.12.5 4.12

196 МУП"РГРЭС" ПС В сетях 
РЭС

35 10,09 2023.11.28 10,28 2023.11.28 В 0,32 ПС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2004 
2023-11-
28 2023-
11-28

3.4.12.5 4.12

197 МУП"РГРЭС" КЛ Механич
еское 
поврежд
ение КЛ

10 (10.5) 10,29 2023.11.28 14,39 2023.11.28 В 4,17 КЛ 81 0 0 81 0 0 0 81 0 0 2005 
2023-11-
28 2023-
11-28

3.4.12.5 4.12

198 МУП"РГРЭС" ВЛ Обрыв. 
Скоморо
шинская 
21А без 
напряже
ния, 
поврежд
ение 
абонента.

0.38 11,05 2023.11.29 12,25 2023.11.29 В 1,33 ВЛ 31 0 0 31 0 0 0 31 0 0 2006 
2023-11-
29 2023-
11-29

3.4.12.5 4.12

199 МУП"РГРЭС" ТП Замена 
ПН-400А

6 (6.3) 11,30 2023.11.29 12,10 2023.11.29 В 0,67 ТП 149 0 0 149 0 0 0 149 0 0 2007 
2023-11-
29 2023-
11-29

3.4.12.5 4.12

200 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ 10 
кВ ТП 594 
– ТМ 1

10 (10.5) 23,40 2023.11.29 01,40 2023.11.30 В 2 КЛ 374 0 0 374 0 0 0 374 0 0 2008 
2023-11-
29 2023-
11-29

3.4.12.5 4.12

201 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ 10 
кВ ТП 508 
– ТП 509

10 (10.5) 23,40 2023.11.29 06,00 2023.11.30 В 6,33 КЛ 790 0 0 790 0 0 0 790 0 0 2009 
2023-11-
30 2023-
11-30

3.4.12.5 4.12



202 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ 10 
кВ ТП 575 
– ТП 569

10 (10.5) 23,40 2023.11.29 03,19 2023.11.30 В 3,65 КЛ 705 0 0 705 0 0 0 705 0 0 2010 
2023-11-
30 2023-
11-30

3.4.12.5 4.12

203 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ 10 
кВ РП-61 
яч 8-РП-
Песочня 
яч.6, 
ТП507-
ТП591

10 (10.5) 06,00 2023.11.30 11,45 2023.11.30 В 5,75 КЛ 457 0 0 457 0 0 0 457 0 0 2011 
2023-11-
30 2023-
11-30

3.4.12.5 4.12

204 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ-
10кВ до 
ТМ-2

10 (10.5) 06,00 2023.11.30 12,59 2023.11.30 В 6,98 КЛ 41 0 0 41 0 0 0 41 0 0 2013 
2023-11-
30 2023-
11-30

3.4.12.5 4.12

205 МУП"РГРЭС" КЛ Поврежд
ена КЛ 10 
кВТП210-
ТП500, 
ТП244 
без 
напряже
ния -
отгорает 
поводок, 
КЛ-
абонента
//

10 (10.5) 06,15 2023.11.30 12,59 2023.11.30 В 6,73 КЛ 231 0 0 231 0 0 0 231 0 0 2012 
2023-11-
30 2023-
11-30

3.4.12.5 4.12
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